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Abgänge

1x 32A CEE
1x 16A CEE

4x Schuko 3,6kW
-INTERN-

UV 8.1
Abgänge

1x 32A CEE
1x 16A CEE

4x Schuko 3,6kW
-INTERN-

UV Trafo
in Körner Villa

Total 250A (klemmen)
Einsicherung fehlt !!!

UV Trafo
vor Weinausschank

Total 250A (klemmen)
Einsicherung fehlt !!!

UV an Ladedsäule
1x 32A CEE

UV 8.0
Abgänge unter der Treppe
1x 125A Baustromverteiler

 auf 1x 63A CEE, 2x 32A CEE,
2x 16A CEE, 3x Schuko 3,7kW

1x klemmen 250A Powerlook

3/N/PE
32A

3/N/PE
16A

3/N/PE
16A

3/N/PE
16A

UV 1.1 N
Abgänge

1x 32A CEE
1x 16A CEE

UV 1.1 O1
Abgänge

1x 16A CEE
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